
コンセント回路図（イベントホールＢ)

※コンセント1回路の最大容量は2,000Ｗ(20A)ですが、安全率(90％)を見込んで負荷容量が

　1,800Ｗ(18A)以下となるようにして下さい。

　また、一つのコンセントで接続する負荷容量は、1,500Ｗ(15A)以下となるようにして下さい。

※市販されている器具(延長コード)を持込み利用する場合には、器具の定格容量を必ず確認し、

　守るようにして下さい。
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Ａへの連絡扉
通常常時閉


